& PGNIiG | TERMIKA

Informacja REMIT

z dnia:|-

nr:/633535

Typ ubytku:

Nieplanowane

Elektrownia:

EC Zeran

Jednostka:

EC Zeran WZE

Wielkosé ubytku:

230,00

Czas powstania informaciji:

Poczatek zdarzenia:

22-06-15 19:30

Koniec zdarzenia:

22-06-17 21:01

Uwagi:

Zakonczono remont awaryjny -
synchronizacja turbiny




